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La Solution a vos Travaux

La couleur des

gaines en VRD

Pour tout ce qui est des réseaux enterrés, il est impératif de respecter I'espa-
cement entre chaque canalisation (schéma ci-dessous) ainsi que les codes
couleurs pour chaque type de réseau.
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1. Téléphone. 2. Gaz. 3. Electricité. 4. Eau. 5. Eaux usées. Toutes les canalisations peuvent étre ente

mes dans la méme tranchée a enndition de resnecter les distances indimiées ri-dessis entra les aaine

Gaz : gaine annelée + grillage avertisseur de

. Electricité : gaine annelée + grillage avertisseur de couleur rouge.
. Téléphone : gaine annelée + grillage avertisseur de couleur verte.
. Eau potable (EP): tube PE HD noir avec bande bleu + grillage avertisseur de couleur

bleu. Il est possible d’installer le tube PE dans une gaine annelé bleu afin de faciliter le
remplacement de celui-ci si besoin.




